MAPAG Materialpriifung G.m.b.H
2352 Gumpoldskirchen, IndustriestraBe 7
www.mapag.at

o ) Baustoffuntersuchung  Tel.: 0 22 52 /62 797
Baustoffunfersuchung und Umweltonalyﬂk bau@mapag.at Fax: DW 33
Staatlich akkreditierte Prif- und Inspektionsstelle

Umweltanalytik Tel.: 0 22 52 / 63 563
umwelt@mapag.at Fax: DW 46
Firma Bankverbindung: ERSTE Bank
i IBAN: AT29 2011 1000 0514 8111 - BIC: GIBAATWW
Schraufstadter GmbH LG Wiener Neustadt FN 477760 p - ATU 72566939
Leithaprodersdorfer Stralie
2485 Wimpassing/Leitha

Gumpoldskirchen, 30.01.2018
Labor Nr.: 280/2018

PRUFBERICHT

Beurteilungsnachweis zur Deklarationspriifung
Priifung im Rahmen der Eignungspriifung gemalR EN 13242
Betonrecycling RB 11 0/63 U8 U-A im angelieferten Zustand
Baustelle / Betreff: Werk Wimpassing, Leithaprodersdorfer Stralle,

2485 Wimpassing an der Leitha
GLN: 9008390089378

Unternehmen: Firma Schraufstadter GmbH., Leithaprodersdorfer Strale,
2485 Wimpassing an der Leitha
GLN: 9008390042274

Entnahmestelle: Zwischenlager, kegelférmige Aufschittung
entnommen am: 25.01.2018
von: MAPAG Materialprifung G.m.b.H.
GLN: 9008390182796
Eingelangt am: 25.01.2018
Prifzeitraum: 25.01.-30.01.2018

Angaben des Auftraggebers

Chargenbezeichnung: 15.01., 16.01., 17.01., 18.01. und 23.01.2018
Produktionszeitraum:  15.01., 16.01., 17.01., 18.01. und 23.01.2018
43 Produktionsstunden

Masse der Charge: 3.720t

Die Probenahme erfolgte gemé&R EN 932-1 und die Probenteilung gemafl EN 932-2.

Die Untersuchungen wurden gemaR der RVS 08.15.01, der ONORM B 3140 sowie der Recycling-
Baustoffverordnung (BGBI. 1| Nr. 181/2015 idF. BGBI. Il Nr. 290/2016) durchgefiihrt.

Die Ergebnisse kénnen den Beilagen 1 bis 6 entnommen werden.

Eine Kopie des Entnahmeprotokolls ist als Beilage 7 beigelegt.

Die Pridfergebnisse beziehen sich ausschliefllich auf das untersuchte Prifgut Die Priif- und Inspektionsstelle wurde erstmals mit Geltungsbeginn 02.05.1995 mit
Prif- und Inspektionsberichte oder Teile davon dirfen nur mit schriftlicher GZ BMWEFJ-92.714/154-1X/2/95 gemé&B EN 1SO 17025 bzw. EN ISO 17020 Typ A mit der
Zustimmung der MAPAG verofientlicht werden. 1D 0002 von Akkreditierung Austria fur die im Bescheid angefiihrten Bereiche akkreditiert.



